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Tornaterem

Szertár
Tálaló

E.t.

Személyzeti öltöző

Közlekedő
Mosdó

Óvodai foglalkoztató 1.

A.M. WC

Bölcsödei előtér

Tároló

Orvosi szoba
Bölcsödei étkező

Bölcsödei fogalkoztató
Fürdő

WC

Közl.

Meglévő
G-40mérő

Vmax=60,0m3/ó
(mérőkötés

EKO-SZ-221-v01
 szerint kialakítandó)

Rajzoló:

Megrendelő megn., címe:

Szerelés helye:

Tervfajta:

2017.09.15.

GYENES ZOLTÁN
TERVEZŐ

Épületgépész szakmérnök
Létesítményenergetikai szakmérnök

Energiatanúsítási szakértő
8900 Zalaegerszeg, Berszenyi utca 17

tel.:+3692/950-540
mobil:+3620/389-49-48

e-mail.kazo-plan@t-online.hu
web:kazo-plan.hu

Munkaszám, tervsz.:

Ifj. Gyenes Zoltán
épületgépészmérnök

Dátum:

Felelős tervező:

Gyenes Zoltán
Eng.:G; MKnytsz.:20-0056

Ezen terv, a tervezõk szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzõi jogvédelem alatt áll. A terv teljes egészének, vagy részleteinek bármilyen felhasználása, - a tervezõk hozzájárulása nélkül - Tilos!
A megvalósítás során, a tervektõl eltérni csak a tervezõk hozzájárulásával szabad! A hozzájárulás nélkül elvégzett módosítások, a tervezõt mentesítik a garanciális, és szavatossági felelõssége alól.

Villamos:

Terv megnevezése:

Építész: Statikus:

Rajzszám:

Közműves:

Méretarány:

Gg-01

engedélyezési és 
kivitelei terv

0078/2017

M=1:50

Belső gázellátás (módosítás)
Felmérési alaprajzok

Sümeg Város Önkormányzata
8330 Sümeg Béke tér 7.

Kompanik Zsófia Bölcsőde és Óvoda
8330 Sümeg Rendeki u.1.
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Kazán helység
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Meglévő
 22kW-os ZENIT-L6 tip.

sötétsugárzó közös szakaszoló
elzárója +1,60 m magasan
MSZ CEN/TR 1749:2008
szerinti besorolás: C13

Meglévő
 22kW-os ZENIT-L6 tip.

sötétsugárzó közös szakaszoló
elzárója +1,60 m magasan
MSZ CEN/TR 1749:2008
szerinti besorolás: C13

Meglévő
 22kW-os ZENIT-L6 tip.

sötétsugárzó közös szakaszoló
elzárója +1,60 m magasan
MSZ CEN/TR 1749:2008
szerinti besorolás: C13

Meglévő
 22kW-os ZENIT-L6 tip.

sötétsugárzó közös szakaszoló
elzárója +1,60 m magasan
MSZ CEN/TR 1749:2008
szerinti besorolás: C13

Tornaterem légtere

Meglévő csatl.
az elosztó 
hálózatról

NA150
a

KözlekedőMeglévő középnyomású. csatl.vezeték

Tervezett kisny. szabadon szerelt fogy. vez.

Megszűnő kisny. szabadon szerelt fogy. vez.

Meglévő középnyomású elosztó vezeték Megszűnő készülékek

 2 db Buderus Logano GE 315gázkazán                Q=105kW/db      
Megszűnő emelt kisnyomású vezeték

G

Meglévő kisny. szabadon szerelt fogy. vez.

Meglévő
nyomáscsökkentő

KÖGÁZ-100/6/0,1S
(Pb=0,5-6 bar)

Pki=100,0 mbar)
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Felmérési földszinti alaprajz Felmérési emeleti alaprajzFelmérési pince alaprajz
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1db Ariston gázbojler                                              Q=8,6kW

Meglévő
KF-40 szűrő
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Meglévő
védőszekrény

0,00

Meglévő
Karancs 3P
gáztűzhely

Q=8,2kW(e=0,5)
MSZ CEN/TR 1749:2008

szerinti besorolás: A1

Meglévő
MORA 1280
gáztűzhely

Q=10,2kW(e=0,5)
MSZ CEN/TR 1749:2008

szerinti besorolás: A1
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